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Hverjir rannsaka bruna - lögreglan

• 27. gr. Lögreglurannsókn.
Lögregla rannsakar eldsvoða þegar eftir brunatjón

samkvæmt ákvæðum laga um meðferð opinberra
mála og kveður til sérfróða menn eftir því sem hún
telur þörf á. Hún tilkynnir Brunamálastofnun og
Löggildingarstofu um eldsvoðann og rannsókn
sína.

Að lokinni rannsókn sendir lögreglan afrit af
rannsóknargögnum til Brunamálastofnunar, 
hlutaðeigandi slökkviliðsstjóra og vátryggingafélags
nema öðruvísi sé mælt fyrir um í lögum.



Hverjir rannsaka bruna - Löggildingarstofa

Löggildingarstofa annast eftirfarandi
málaflokka: 

1. rafmagnsöryggismál, eins og
kveðið er á um í lögum um öryggi
raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga.

• Kemur á staðinn og rannsakar
möguleg upptök frá rafmagni



Hverjir rannsaka bruna - Brunamálastofnun

Rannsókn Brunamálastofnunar.

Verði manntjón eða mikið eignatjón í 
eldsvoða skal Brunamálastofnun, 
óháð lögreglurannsókn, rannsaka
eldsvoðann, kröfur eldvarnaeftirlits og
hvernig að slökkvistarfi hafi verið
staðið.



Hvað er mikið eignatjón ?

Hér hefur verið miðað við tjón sem er 
10-15% af bættum brunatjónum 
undanfarin ár.

Meðaltjónin eru um 1. milljarður á ári.
„Stórtjón” er þannig 100 -150 millj. kr.



Punktar um brunaárið 2004

• Manntjón yfir meðallagi
– Kópavogur
– Reykjavík
– Sauðárkrókur

• Eignatjón yfir meðallagi
– Klumba á Ólafsvík
– „Votmúli” á Blönduósi
– Hringrás í Reykjavík

• Aðrir þættir
– Nýjar áhættur í landbúnaði 
– Eldþolin ofanljós til reyklosunar
– Úðakerfi slökktu eld og ekki
– Neyðarlýsing lýsti og brann



Brunatjón 1981-2004

Meðaltal 1025 millj á ári eða 117 þús/klst
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Aukning brunatjóna 1981-2004

Tjón vaxa um 37 millj/ári0
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Bætt brunatjón hafa tvöfaldast á föstu verðlagi. 



Manntjón í brunum 1979-2004

Þingeyri 4. jan
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Dreifing banaslysa 1979-2004 í brunum á Íslandi

Alls 48 manns.
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Manntjón 1989-2004

Íbúðarhús; 
87,5%

Gistiheimili; 
2,1% Iðnaður; 2,1%

Fangelsi; 2,1%

Sjúkrahús; 6,3%



Þróun banaslysa á Íslandi 1979-2004
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Skýrslur Brunamálastofnunar

• 1. Inngangur
• 2. Niðurstöður
• 3. Húsið (byggingin)
• 4. Bruninn og slökkvistarfið
• 5. Tjón í brunanum
• Fylgiskjöl



Ennisbraut 40, Klumba ehf, Ólafsvík
18. sept. 2004- einkenni

• Stærð 2014 m2 á einni hæð
• Óhólfað hús, 

– byggt í mörgum áföngum

• Brunavarnir ekki í samræmi við 
reglugerð

• Tjón um 220 millj. kr.
– Altjón á húsi og innbúi
– verður ekki byggt upp aftur á sama stað



Ennisbraut 40, Klumba ehf, Ólafsvík
18. sept. 2004



Ennisbraut 40, Klumba ehf, Ólafsvík
18. sept. 2004

Teikningar sveitarfélagsHúsið sem brann



Klumba, Ólafsvík

Grunnmynd af byggingunum eins og hún var til hjá sveitarfélaginu.



Ennisbraut 40, Klumba ehf, Ólafsvík
18. sept. 2004



Ennisbraut 40, Klumba ehf, Ólafsvík
18. sept. 2004 - niðurstöður

• Eigendur byggingarinar virtu ekki ábyrgð sína á
brunavörnum hússins.

• Samþykktar teikningar vantar af byggingunum og
byggingareftirlit er óviðunandi. Brýn þörf er á að
gera byggingareftirlit skilvirkt. 

• Eldvarnaeftirlit var ófullnægjandi.
• Slökkviliðsmenn voru of fáir.
• Aðgengi að slökkvivatni var ófullnægjandi.
• Ef byggingin hefði verið samkvæmt

byggingarreglugerð hefði tjónið orðið innan við 10% 
af rauntjóni.

• Sparnaður um 200 millj. (ca æfistarf eftirlitsmanns)



Sauðárkrókur 2004



Efstabraut 2, Blönduósi (Votmúli)
28. september. 2004 - einkenni

• Stærð 2650 m2 á einni hæð
– Heildarstærð 4200 m2 og 43600 m3
– Hólfun milli fyrirtækja ótrygg

• Eldvarnarveggur þvert yfir hús
– Eldurinn stoppaði við hann 

• Tjón um 178 millj. kr.
– Altjón sunnan eldvarnarveggs



Efstabraut 2, Blönduósi (Votmúli)
28. september. 2004



Efstabraut 2, Blönduósi (Votmúli)
28. september. 2004



Efstabraut 2, Blönduósi (Votmúli)
28. september. 2004



Efstabraut 2, Blönduósi (Votmúli)
28. september. 2004- niðurstöður

• Eigendur byggingarinar virtu ekki ábyrgð sína á brunavörnum 
hússins. Krafa slökkviliðsstjóra um brunahönnun var ekki virt.

• Hólfun byggingarinnar var ábótavant. 

• Brunaviðvörunarkerfi var ekki í suðurhluta byggingarinnar. 
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• Eldvarnaeftirlit var ófullnægjandi.

• Slökkviliðsmenn voru of fáir.

• Aðgengi að slökkvivatni var ófullnægjandi.

• Ef byggingin hefði verið samkvæmt byggingarreglugerð hefði
tjónið líklega orðið innan við 30% af rauntjóni.

• Sparnaður um 120 millj. 



Hringrás, Reykjavík 10. ágúst 2004



Hringrás, Reykjavík 10. ágúst 2004 -
einkenni

• Bruni byrjar inni í óbyggðu húsi en 
breiðist út í dekkjahaug á lóð

• Rýming á miklum fjölda fólks
• Almannavarnaástand?
• Slökkvistarf dýrara en tjónið í 

brunanum
• Tjón um 35 millj. kr.



Reykjavík 2004

300 tonn af dekkjum 
að brenna



Hringrás, Reykjavík 10. ágúst 2004 -
niðurstöður

• Hættuleg starfsemi í nálægð byggðar
• Almannavarnaástand?
• ákv. í grein 137 varðandi eld utanfrá
• Slökkvistarf dýrara en tjónið í 

brunanum



Hugleiðing um Klumbu og Hringrás

• Ólafsvík
• Reykjavík
• Sameiginlegt einkenni þegar horft er til 

byggingaframkvæmda

• 43. gr.í skipulags- og byggingarlögum nr. 
73/1997 sem fjallar um byggingarleyfi.

• Óheimilt er að grafa grunn, reisa hús, rífa hús, 
breyta því, burðarkerfi þess, formi, svipmóti eða
notkun þess eða gera önnur þau mannvirki sem
falla undir IV. kafla laganna nema að fengnu leyfi
viðkomandi sveitarstjórnar.



Hugleiðing um Klumbu og Hringrás

• Húsin voru byggð án þess að fá 
byggingarleyfi

• Hringrás líklega með leyfi frá hafnarstjórn !

• Yfirvöld vissu „á vissan hátt” um húsin
• Húsin í Ólafsvík höfðu verið mæld upp 

af FMR
• Og því verið greidd af þeim fasteignagjöld

• Húsið í Reykjavík var ekki til í 
fasteignamati og því ekki til 
brunabótamati



Ægisgata 2, Grindavík. Fiskimjölsverksmiðja

Samherja hf, 9. febrúar 2005



Ægisgata 2, Grindavík Fiskimjölsverksmiðja

Samherja hf, 9. febrúar 2005 - einkenni

• Stærð 5306,9 m2 
– Tvær brunasamstæður; 340,4 m2 og

4966,5 m2.

• Olíuketill inni í húsinu 
• Lítið af samþykktum teikningum
• Tjón um 650-750 millj. kr.



Ægisgata 2, Grindavík fiskimjölsverksmiðja
Samherja hf, 9. febrúar. 2005-
bráðabirgðaniðurstöður

• Eigendur byggingarinar virtu ekki ábyrgð sína á
brunavörnum hússins. Krafa slökkviliðsstjóra um úrbætur 
var ekki virt. 

• Hjá embætti byggingarfulltrúa voru engar samþykktar 
teikningar til af byggingunni. Miklar breytingar höfðu átt sér 
stað á byggingunnu frá 1995.

• Byggingareftirlit virðist hafa verið mjög takmarkað.
• Byggingarfulltrúi og byggingarstjóri hafa ekki farið eftir 
þeim fáu teikningum sem fyrir liggja og finnast um
bygginguna.

•Hólfun byggingarinnar var ábótavant. 

• Mat á tjóni ef byggingin hefði verið samkvæmt 
byggingarreglugerð ekki lokið



Fákafen 9, Reykjavík 7. ágúst 2002

• Einkenni 
• Stærð 3752 m2 (allt húsið)
• 1500 m2 kjallari með háu brunaálagi
• Reyklosun takmörkuð 0.5%?
• Viðvörunarkerfi ekki virt
• Erfið aðkoma – sækja niður á móti eldi
• Tjón um 286 millj. kr.á þáv. verðlagi



Fákafen 9, Reykjavík 7. ágúst 2002

• Atburðarrás viðvörunarkerfis (Securitas)
• 14:51:17 Boð frá kerfi

– Hringt á staðinn en búið að breyta símanúmerum. Hringt í 
GSM 14:53:53

– Verkbeiðni um tæknimann til að líta á kerfið bókuð kl. 
15:00 og breyta símanúmerum kl. 14:57 

• 15:06:41 Kerfið endurstillt
• 15:06:56 Ný brunaboð frá kerfinu og frá 

Salathúsinu 15:07:47
• Boð til neyðarlínu 15:06. 

– Slökkvilið er kallað út kl. 15:08.
– Lítið útkall kl. 15:10 
– stórt útkall kl.15:12



Fákafen 9, Reykjavík 7. ágúst 2002



Fákafen 9, Reykjavík 7. ágúst 2002



Fákafen 9, Reykjavík 7. ágúst 2002



Lærdómur?

• Byggingareftirlit hjá sveitarfélögum virðist 
ekki virka
– Hús byggð án leyfis og teikninga og eftirlits
– Byggingastjórum og meisturum virðist sama 

um ábyrgð sína

• Eldvarnaeftirlit virðist máttlaust. 
– Víða virðist það ekki vera til
– Húsráðendur komast upp með að hunza kröfur 

eldvarnaeftirlits
– Í skjóli sveitarstjórna?



Lærdómur?

• Geymslukjallarar 
– Erfiðir jafnvel fyrir beztu slökkvilið
– Þörf á að æfa slökkvistarf í slíkum húsum
– Þörf á að æfa notkun slökkviefna

• Öryggiskerfi
– Þarf að reka þannig að þau séu virt

• Slökkviáætlanir
– Þurfa að vera til fyrir allar stærri áhættur

• Brunavarnaáætlanir
– Verða seint ofmetnar - ef þær eru notaðar

• Einkabrunavarnir 
– pólitískt að hafa þær eftir staðsetningu






